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Lampokeskuksen paloturvallisuus

/' wC —Palovaarallisuusluokka 1
Chk —Suojaustaso 1
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Sdhkokeskus TK
T . ! Rakennuksen tiedot Polttoainevaraston paloturvallisuus
\ Kerrospinta—alat —Palovaarallisuusluokka 1
Kattilarakennus 303 m? .
-0.10 —Suojaustaso 1
Polttoainevarasto 222 m?

—Paloluokka P3
Kerrospinta—alat yhteensd 525 m?

Pohjapinta—alat

Kattilaroakennus 310 m?
Kosa/Kyla Kartteli/Tila Tontti/Rn:0 Viranomaisen merkintoja
Polttoainevarasto 242 m?
Pohjapinta—alat yhteensd 552 m? Rakenﬁzlmdein;dle‘akennus purustuste)
Rakennuskaohteen nimi ja asoite Piirustuksen sisalto Mittakaava
Tilavuudet: KPA-lampokeskus Pohjapiirustus 1:100
Kattilarakennus 2253 m? Nykar[eby Kraffverk
Polttoainevarasto 1825 m?
Tilavuus yh teensa 4078 m? Suunnitteluala, tyon numero ja piirustuksen numero Muutos
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